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NS.HK.9027.11.2.7.2023.AM Dabrowa Gérnicza, dnia 5 0. 13, 2073 1.
Decyzja
zbioreza roczna ocena jakosci wody na plywalni

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 1. poz. 2000 z pbzn, zm.),

s artl, art.4 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22023 r. poz. 338),

o §4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jjakim powinna odpowiadaé woda na phrwalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej
jako rozporzadzenie

oraz na podstawie analizy:

o parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w §3 ust. 1 rozporzgdzenia,

s wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie
Gorniczej harmonogramem kontroli wewngtrznej,

e zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego pltywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

o wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej,

e podejmowanych dziatan naprawczych,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Gorniczej

STWIERDZA
zc w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. eksploatacja plywalni zlokalizowanej
w Szkole Podstawowej nr 8 ,,Budynek B” im. Adama Mickiewicza w Dabrowie Gérniczej przy
ulicy Wyspianskiego | byla prowadzona przez zarzadzajacego w sposdb  zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne 0sdb korzystajacych z obiektu.

UZASADNIENIE
Ptywalnia zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 8 ,Budynek B” im. Adama
Mickiewicza w Dabrowie Gérniczej przy ulicy Wyspianskiego | posiada jedng niecke basenowa
wraz z cyrkulacja doprowadzajacg wodg do niecki basenowej. Woda doprowadzana na ptywalnie
pochodzi z miejskiej sieci wodociagowej, ktdra jest pod statym nadzorem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej.
Zarzadzajgey ptywalnig realizowal badania jakosci wody, zgodnie z harmonogramem

wewnetrznej kontroli jakosei wody, zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora .

Sanitarnego w Dabrowic Gérniczej oraz dodatkowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej
mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni. W sytuacji stwierdzenia niezgodnosci
jakosct wody z normatywem zarzadzajgey informowat Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej wraz z opisem podjetych dziatan naprawcezych,



W omawianvm okresie zostaty pobrane prébki do badad przez upowaznionych
przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gornicze;j.

Zakres i czestotliwodc wykonanych badan wody przez zarzadzajgeego w ramach kontroli
wewnetrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Pafstwowego Powiatowego [nspektora
Sanitarnego w Dabrowie Gdérniczej kontroli urzgdowej byly zgodne z zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia i obejmowat: metnosé, stezenie jondw wodoru, azotany, utlenialnosé, > THM,
chloroform, chlor wolny, chlor zwiazany, potencjat redox, liczbg bakterii Escherichia coli, liczbe
bakterii Pseudomonas acruginosa, ogolng liczbg mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, liczbg
bakterii Legionella sp..

Prébki do badan jakosci wody na ptywalni pobierano z niecki basenowej, z systemu
cyrkulacji (woda wprowadzana do niecki basenowej) oraz z natrysku (w zakresie bakterii
Legionella sp.).

W odniu 25.11.2022 r. upowaznieni przedstawicicle PPIS w Dabrowie Goérniczej
przeprowadzili  kontrole biezgcego stanu  sanitarno-higienicznego obiektu i dokumentacji
zwigzanej z nadzotem pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikdw pomiaru jakosci wody na
ptywalni jak réwniez realizacji obowigzku informowania o jakosci wody os6b korzystajacych
z obiektu. Kontrola nie wykazata nieprawidiowosci.

Przeprowadzona analiza wynikéw badan jakosci wody na plywalni na przestrzeni
ocenianego okresu wykazata ponadnormatywng obecnos¢ bakterii Legionella sp. w ciepte] wodzie
uzytkowej z natrysku. Zarzadca plywalni, majac na uwadze bezpicczefstwo uzytkownikdw
podejmowat dziatania naprawcze polegajgce m.in. na zamknigeiu basenu, przegrzaniu instalacji
cieptej wody oraz zastosowaniu chemii basenowej aby utrzymaé wartoéei badanych parametrow
na poziomie wskazanym w rozporzgdzeniu.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczacej jakosci wody w ocenianym okresie,
stwierdza si¢, Ze zapewniono bezpieczenstwo korzystania z obicktu, a podejmowane przez
zarzgdzajgcego  plywalnia dziatania wcelu doprowadzenia jakosci wody do wymagan
okredlonych w rozporzgdzeniu byty odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidtowych parametréw.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni zlokalizowanej
w Szkole Podstawowej nr 8 ,,Budynek B” im. Adama Mickiewicza w Dabrowie Gorniczej przy
ulicy Wyspianskiego 1, wykazata, ze zarzadca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia,
prowadzit nadzdér nad jakoscia wody na ptywalni, w celu zapewnienia uzytkownikom wody
przydatnej do kapieli.

Majac powyzsze na uwadze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie
Gérniczej wydat niniejszag decyzje.

Pouczenie:
1. Od decyzji sluzy strounie odwolanie do Slyskicgo Paiistwowego Wojewddzkicgo Inspektora Sanitarnego za
podrednictwem Pafistwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Dabrowie Géraiczg) w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

[

Stronie stuzy prawo do zrzeczenia sig odwolania wskazancgo w punkeie 1. powyzaj. Z dniein dorgezenia organowi

adminisizacji publicawe) odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolaaia pracz oslalnig ze stion

posiepowania, niniejsza decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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